Tr. PRM - S1; Q = 1260.25mc/h

L =3904m; DN 110mm;

SCF 1 - Subtraversare Cale ferata
in tub de protectie DN 219x4 L = 40ml
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LEGENDA

CONDUCTA DE DISTRIBUTIE
DE GAZE NATURALE PROIECTATA
IN MONTAJ SUBTERAN DIN
PEHD 100 SDR 11, SR ISO 4437
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